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Monterings- och bruksanvisning 

Förklaring av märkning:

OBS! Fara!

Om inte denna
information följs kan dat
leda till svara person- och
materialskador.

Fara för elchock!

Om inte denna
information följs kan  det
leda till svara person- och
materialskador pa grund
av elchock.

Anvisning

Viktig information!  Om
anvisningen inte följs kan
oklanderlig funktion hos
aggregatet/aggregaten
inte garanteras.

Läs igenom denna
bruksanvisning noggrant
innan montering- och
installationsarbeten
pabörjas!

Alla personer som deltar i
montering, idrifttagande
och användning av denna
produkt skall lämna över
denna bruksanvisning de
som utför bygg- och
anläggningsarbeten
parallellt eller i efterhand
och slutgiltigt till
slutkonsument eller
driftansvarig. 

Spara denna bruks-
anvisning tills produkten
tas ur bruk!

Ändringar av innehall och
illustrationer kan ändras
utan förvarning!
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1.53/ 1.58 TOP luftvärmare • Resistent
i explosionsskyddat utförande
Monterings- och bruksanvisning

1.  Avsedd användning

Kampmann TOP och Resistent i explosionsskyddat utförande är
konstruerade enligt aktuella tekniska förutsättningar och erkända
säkerhetstekniska regler. Vid användning kan det ändå vara fara för
personskador, skador på aggregatet eller annan egendom om aggregatet
inte monteras, tas i drift eller används på rätt sätt eller används på annat
sätt än det avsedda.

Användningsområden
TOP och Resistent får uteslutande användas 

- inomhus (t.ex. tillverkningshallar, lagerbyggnader,
arbetsplatser inom industri och handel, sporthallar,
försäljningslokaler och växthus etc.).
- Beroende av utförandet hos värmeväxlaren är TOP och
Resistent avsedd för anslutning till varmvatten, fjärrvärme,
ånga eller termiska oljor.

TOP och Resistent får inte användas  
- utomhus,
- i fuktiga lokaler som badhus, i våta utrymmen,
- i lokaler med mycket hög dammbelastning,
- i lokaler med aggressiv atmosfär.

Under monteringen ska produkten skyddas mot fukt. Tillverkaren ska
tillfrågas om användningen vid eventuella tveksamheter. Användning på
annat sätt eller i utökad omfattning anses inte utgöra avsedd användning.
Aggregatets innehavare svarar ensam för skador som uppkommer till följd
av icke avsedd användning. I avsedd användning inkluderas också att man
följer monteringsinstruktionerna i denna bruksanvisning.
Drift av luftvärmaren i explosionsfarliga områden är endast möjlig
i kombination med styrkomponenter ur Kampmanns tillbehörsprogram
för EX-aggregat!

Fackkunskaper
Fackkunskaper inom områdena uppvärmning, kylning, ventilation samt el
förutsätts för montering av denna produkt. Dessa kunskaper, vilka som
regel inhämtas i en yrkesutbildning inom det nämnda yrkesområdet,
beskrivs inte separat. Innehavaren ansvarar för skador som uppkommer
genom felaktig montering.

Installatören av detta aggregat ska baserat på sin yrkesutbildning besitta
tillräckliga kunskaper om

- säkerhetsföreskrifter och olycksförebyggande föreskrifter
- direktiv och erkända tekniska regler, t.ex. tyska VDE-
bestämmelser, DIN- och EN-normer

4
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TOP luftvärmare • Resistent  1.53/ 1.58
i explosionsskyddat utförande

Monterings- och bruksanvisning

Syftet med och giltighetsområdet för bruksanvisningen
Denna bruksanvisning innehåller information för montering av TOP och
Resistent i explosionsskyddat utförande till driftklart tillstånd. Informationen i
denna bruksanvisning kan komma att ändras utan meddelande i förväg.

2.  Säkerhetsinformation

Installation och montering samt servicearbeten på elektrisk utrustning får
endast utföras av fackpersonal med elutbildning och enligt kraven från
VDE (tysk elteknisk yrkesorganisation). Anslutningen ska utföras enligt
gällande VDE-bestämmelser samt riktlinjer från eldistributören.
Om inte föreskrifterna och bruksanvisningen följs kan det leda till
funktionsstörningar med följdskador och personrisker. Vid felaktig
anslutning föreligger livsfara genom förväxling av ledningarna!
Innan några anslutnings- och servicearbeten påbörjas ska alla
anläggningsdelar göras spänningsfria och säkras mot återtillkoppling!

Explosionsfarliga områden
Beakta i synnerhet alla föreskrifter och direktiv för utförande av
installationsarbeten i explosionsfarliga områden.

Läs igenom alla delar av denna bruksanvisning, så att installationen av TOP
resp. Resistent görs korrekt så att dessa ges möjlighet att fungera
oklanderligt.

Beakta ovillkorligen denna information gällande säkerheten:
l Bryt strömmen till alla anläggningsdelar på vilka arbete ska utföras, så
att de blir spänningslösa. Säkra systemet mot obehörig återtillkoppling!

l Innan du påbörjar installations- eller underhållsarbeten, vänta tills
fläktarna har stannat efter frånkoppling av aggregatet.

l Observera! Beroende av det aktuella driftsättet kan rörledningar, kåpor
och komponenter vara mycket heta eller kalla!

l Observera! Bär handskar, skyddsskor och lämpliga arbetskläder vid
transport av aggregatet! Trots noggrannhet vid tillverkningen kan
förekomst av vassa kanter inte uteslutas.

Förändring av aggregatet
Genomför inga ändringar, modifierings- eller påbyggnadsarbeten på TOP
resp. Resistent utan samråd med tillverkaren, eftersom deras säkerhet och
funktionsduglighet då kan försämras.
Vidta inga åtgärder på aggregatet som inte finns beskrivna i denna
bruksanvisning. Påbyggnader på plats och kabelförläggningen måste vara
lämpliga för den planerade integreringen i systemet!
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1.53/ 1.58 TOP luftvärmare • Resistent
i explosionsskyddat utförande
Monterings- och bruksanvisning

3. Transport och lagring

l Beakta säkerhetsföreskrifter och olycksförebyggande föreskrifter.
l Försiktighet! Det kan finnas vassa kanter! Bär handskar, skyddsskor och
lämpliga arbetskläder vid transport!

l Observera! Fatta inte tag i lamellerna på TOP resp. Resistent när
aggregatet förflyttas!

l Använd lämpliga transporthjälpmedel vid transport, för att undvika
skador på hälsan!

l Beakta de på emballaget tryckta anvisningarna avseende lagring och
transport.

Mellanlagring
Aggregaten kan lagras i torra, dammfria och väderskyddade utrymmen.
l Stapling får endast ske med aggregaten stående lodrätt ovanpå
varandra. På så sätt undviks skador!

l Använd originalemballagen vid lagring.
l Placera TOP resp. Resistent i den lagringsposition som anges på
kartongen

4. Leveransomfattning

Material för infästning, såsom skruvar, plugg etc. ska, beroende av det
aktuella monteringssättet och underkonstruktionen, tillhandahållas på
installationsplatsen.

Kontrollera omedelbart efter mottagning:
- Är leveransen skadad?
- Har de beställda artiklarna levererats? Kontrollera ev. typnumren.
- Är leveransomfattningen och antalet levererade artiklar korrekt?
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Monterings- och bruksanvisning

5. Tekniska data

Exakta uppgifter om tekniska data hittar du på luftvärmarens typskylt.
Aggregatet överensstämmer med bestämmelserna i direktiven: 04/108/EG;
06/95/EG; 94/9/EG.

6. Montering

Monteringen av denna produkt förutsätter fackkunskaper inom
områdena värme, kyla och ventilation. Dessa kunskaper, vilka som regel
inhämtas i en yrkesutbildning inom de ovannämnda yrkesområdena,
beskrivs inte separat. Innehavaren ansvarar för skador som uppstår genom
felaktig montering. 
Luftvärmaren kan monteras stående eller hängande på vägg med
väggkonsoler, eller hängande i tak med de tillhörande takkonsolerna.
Luftvärmaren kan också monteras på vägg- eller takkonsoler som tillverkas
på installationsplatsen. Vid monteringen av luftvärmaren ska man se till att
det finns ett minimiavstånd A mellan motorns skyddskorg och väggen
resp. taket. 
Om minimiavståndet underskrids, minskar luftvärmarens kapacitet och
bullernivån ökar. Se också till att det vid användning av tillbehör finns ett
minimiavstånd och tillräckligt fritt utrymme vid komponenter som måste
vara tillgängliga för service (t.ex. filter).

Tekniska data - TOP
Serie 44 45 46 47
Kapslingsklass IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Vattenvolym 1,6 - 6,1 2,2 - 8,2 3,4 - 11,5 4,8 - 16,8
Vikt, kg 27 - 71 36 - 105 47 - 141 64 - 181

Ljudeffektnivå, dB(A)
Kopplingssteg 1
Kopplingssteg 2

65
71

67
75

67
74

73
77

Tekniska data - Resistent
Serie 84 85 86 87
Kapslingsklass IP 44 IP 44 IP 44 IP 44
Vattenvolym 3,4 - 6,1 4,5 - 8,2 7,0 - 11,5 9,5 - 16,8
Vikt, kg 52,5 - 60,5 78,5 - 90,5 120 - 140 183 - 215

Ljudeffektnivå, dB(A)
Kopplingssteg 1
Kopplingssteg 2

65 - 67
70 - 72

68 - 69
75 - 77

66 - 70
77 - 79

72 - 75
83 - 86
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Beskrivning av tillbehör Tillsats till luftvärmare, typ

Frysskyddstermostat . . . . . . F

7. Hydraulisk anslutning

l Anslut TOP resp. Resistent i explosionsskyddat utförande enligt
märkningarna på aggregatet.

l Förlägg rörledningarna så att inga mekaniska spänningar överförs till
värmeväxlaren och så att tillgängligheten till aggregatet vid 
underhålls- och reparationsarbeten inte inskränks.

l Säkerställ att rörledningarna avluftas på installationsplatsen.
l Täta på fackmässigt sätt de röranslutningar som inte används.
l Beakta: Värmeväxlaren för pumpat varmvatten/hetvatten är avsedd för
varmvattenuppvärmda system enligt DIN 18380. Driftförhållandena och
vattnets beskaffenhet ska överensstämma med VDI 2035, och även de
monteringsföreskrifter som är gängse inom branschen.

Observera! Värmeväxlarens anslutningsstosar ska vid anslutning
ovillkorligen hållas emot med en rörtång eller annat lämpligt verktyg.

8. Separata tillbehör (endast TOP luftvärmare)

Väggmontering Takmontering

Typöversikt

Aggregatstorlek Typ TOP Typ Resistent Minimiavstånd A Standardavstånd A*

4 44 _ _ 37 84 _ _ 37 135 mm 240 mm

5 45 _ _ 37 85 _ _ 37 150 mm 235 mm

6 46 _ _ 37 86 _ _ 37 195 mm 280 mm

7 47 _ _ 37 87 _ _ 37 255 mm 320 mm

*vid användning av väggkonsoler av typ 3_044
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9. Elektrisk anslutning

9.1 Säkerhetsinformation
Den elektriska anslutningen av denna produkt förutsätter fackkunskaper
inom det eltekniska området. Dessa kunskaper, vilka som regel förmedlas i
en yrkesutbildning inom de ovannämnda yrkesområdena, beskrivs inte
särskilt här. Fel vid anslutning kan leda till skador på aggregatet!
Tillverkaren ansvarar inte för skador på personer och material som uppstår
genom felaktig anslutning och/eller olämpligt handhavande! Beakta
säkerhetsinformationen nedan innan du påbörjar arbeten på styrsystemet
och på TOP resp. på Resistent:
l Frånkoppla anläggningen så att den blir spänningslös och säkra den mot
obehörig tillkoppling.

l Genomför endast den elektriska anslutningen enligt de bifogade
kopplingsschemorna.

l Genomför endast den elektriska anslutningen enligt de vid tidpunkten
gällande VDE- och EN-normerna, samt det regionala
energidistributionsföretagets tekniska anslutningsvillkor.

l Aggregatet får endast anslutas till fast förlagda ledningar.

9.2 Termistormotorskydd
Skydd av motorerna sker med termistorer, inbäddade i motorlindningarna.
Termistorerna övervakas via elektronik i stegkopplare av typ 30351. Vid
varje otillåtet hög uppvärmning frånkopplas och förreglas motorn via
stegkopplaren. Därigenom skyddas motorn mot överbelastning, bortfall av
en nätfas, över- och underspänning, otillåtet hög omgivningstemperatur
och fastlåsning av rotorn.
Termistorutlösningsenheten i stegkopplaren registrerar termistorns
temperaturberoende resistansändring, utvärderingen och frånkopplingen
av motorn sker via stegkopplaren. Därför får endast stegkopplare av typ
30351 användas. Användning av andra kopplingsapparater är inte tillåten!

9.3 Elektrisk anslutning
Elektrisk anslutning är endast tillåten till system med en allpoligt brytande
nätfrånskiljare med en kontaktöppning av minst 3 mm!
Om olämpliga kopplingsapparater och otillräckliga skyddsanordningar
används kan skador uppstå. I sådana fall avvisar tillverkaren varje form av
garantianspråk.

Den trefasiga ytterrotormotorn kan kopplas i två steg via en 2-stegs
trefaskopplare av typ 30351 (Y/-koppling).
Kopplingssteg 1: Stjärnkoppling
Kopplingssteg 2: Triangelkoppling
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Fläktarna drivs med ett vänsterroterande fält!
Observera! Det är principiellt inte tillåtet att köra detta aggregat via
frekvensomriktare!

Kabelförläggning termistorer
l En separat kabel ska förläggas för termistorerna.
l Kabeln ska förläggas på rumsligt avstånd från starkströmskablar.
l Vid kabellängder över 10 m ska en skärmad kabel förläggas.

Parallellkoppling av luftvärmare
Till en stegkopplare kan anslutas maximalt två luftvärmare.
l Motorlindningarna parallellkopplas.
l Termistorerna seriekopplas vid stegkopplaren.
l Koppla en bygel till den högra KL-plinten om endast en luftvärmare
ansluts (se plintschemat)!

Stegkopplare, typ 30351

Utanför EEx-område

Luftvärmare i EEx-utförande Luftvärmare i EEx-utförande

EEx-område

Plintrad (utdrag)

Koppla in bygeln vid
anslutning av endast
en luftvärmare
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10. Idrifttagning

10.1 Kontroller före idrifttagningen
Innan idrifttagningen påbörjas måste man kontrollera resp. säkerställa att
alla föreskrifter för arbeten i explosionsfarliga områden följs. 
Före idrifttagning av TOP resp. Resistent ska följande kontroller
genomföras:

l Är TOP resp. Resistent korrekt och säkert fastsatt?
l Har hänsyn tagits till alla föreskrifter med avseende på konstruktion av
anläggningar i explosionsfarliga områden?

l Är skyddsledaren korrekt ansluten till alla enheter?
l Är termistorn korrekt ansluten (vid två TOP resp. Resistent i serie på
stegkopplaren)?

l Är alla kablar korrekt anslutna enligt kopplingsschemorna?
l Beakta också informationen för idrifttagning av andra anläggningsdelar.

10.2 Idrifttagning
Efter vederbörligt genomförande av de ovannämnda kontrollerna, gå
tillväga på följande sätt:
l Öppna ventilerna i uppvärmningskretsen.
l Fyll rörledningarna och värmeväxlaren på fackmässigt korrekt sätt, om
de har tömts efter monteringen.

l Därvid måste du se till att systemet avluftas fullständigt.
l Kontrollera sedan alla rörledningar och ventiler med avseende på täthet.
l Ta TOP resp. Resistent i drift, genom att tillkoppla spänningen till
stegkopplaren med en eventuellt installerad reglering.

l Kontrollera rotationsriktningen och samtliga varvtalssteg.

10.3 Kontroller efter idrifttagningen

Efter idrifttagning av luftvärmaren ska följande kontroller genomföras:
Stängs fläktarna av via termistorerna, och spärras i frånkopplat läge?
Separat kontroll av termistorerna genom bortkoppling av en av ledarna
från plintarna KL/KL i luftvärmarens anslutningslåda. Alla fläktar ska
frånkopplas omedelbart. Driftberedskapslampan på stegkopplaren ska
slockna. Anslut tråden på nytt till plint KL. Fläktarna får inte gå igång på
nytt. Återställ stegkopplaren och tillkoppla den på nytt. Fläktarna ska
starta på nytt. 
Denna kontroll ska upprepas på varje luftvärmare!
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Roterar alla fläktarna i alla luftvärmare i rätt riktning i alla
kopplingssteg?
Rotationsriktningen anges av rotationsriktningspilen. Luften ska sugas in
av fläkten. Vid felaktig rotationsriktning hos alla fläktar i alla steg ska två
faser växlas på stegkopplaren. Om enskilda fläktar roterar åt fel håll,
kontrollera inkopplingen av de felaktigt roterande fläktarna.

Roterar alla fläktar fritt eller kan man höra skrapljud?
Om skrapljud uppträder, ska orsaken fastställas omedelbart. Möjliga
orsaker är:
- monteringen gör att aggregatet utsätts för spänningar
- smuts från installationsplatsen (t.ex. pappersrester etc.) mellan fläkt och
värmeväxlare

11. Urdrifttagning (långvarig)

l Frånkoppla stegkopplaren.
Om frysrisk föreligger måste värmeväxlaren och rörledningarna
ovillkorligen skyddas mot frysning med frysskyddsmedel!
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12. Underhåll och rengöring

12.1 Hus
Luftvärmarens hus är underhållsfritt. Smuts på huset har ingen inverkan på
aggregatets funktion. Rengöring behövs endast av utseendemässiga
orsaker.

12.2 Värmeväxlare
Dammiga och feta avlagringar på värmeväxlarens lameller hindrar
luftströmningen och värmeövergången. Endast en ren värmeväxlare ger full
värmekapacitet varaktigt. Av detta skäl ska luftvärmarens värmeväxlare
kontrolleras med regelbundna tidsintervaller och rengöras vid behov. 
Kontrollen erfordras minst en gång om året före uppvärmningssäsongens
början, under ogynnsamma omständigheter (hög dammbelastning) även
varje månad. Den av koppar och aluminium tillverkade värmeväxlaren kan
blåsas ren försiktigt med tryckluft om det finns dammavlagringar på den. 
Därvid måste man gå mycket försiktigt tillväga, eftersom
aluminiumlamellerna böjs mycket lätt (böjda lameller måste riktas med ett
lämpligt verktyg). Värmeväxlare av stål och rostfritt stål kan utan problem
rengöras från feta avlagringar med ångstråle.

12.3 Motor
Luftvärmarens ytterrotormotor är underhållsfri. Motorns på båda
sidorslutna spårkullager är permanentsmorda.Avlagringar på fläktens blad
och på skyddsgallret minskarluftkapaciteten. Fläkten och skyddsgallret ska
kontrolleras med regelbundnatidsintervaller (–> värmeväxlaren) och
rengöras vid nedsmutsning.



14

1.53/ 1.58 TOP luftvärmare • Resistent
i explosionsskyddat utförande
Monterings- och bruksanvisning

13. Driftstörningar

Störning Möjlig orsak Störningsavhjälpning

Fläkten roterar inte när
motorn är tillkopplad och
driftberedskapslampan lyser

- Temperaturbörvärdet är för lågt
- En fjärrstyrningskontakt är frånkopplad

- Ställ upp börvärdet
- Kontrollera fjärrstyrningskontakten, bygla ev. över
den

Fläkten roterar inte när
motorn är tillkopplad och
driftberedskapslampan är
släckt

- Nätmatning saknas
- En manöversäkring är defekt
- Avbrott på kabelförbindning
- Stegkopplarens termistorutlösningsenhet har
detekterat en otillåten temperaturerhöjning hos
fläkten (överhettningsrisk)

- Kontrollera säkringarna i gruppcentralen och
manöversäkringen i kopplingsapparaten
- Kontrollera motortemperaturen och låt svalna om
nödvändigt Fastställ orsaken till överhettningen 
(t.ex. motorn blockerad, insugstemperaturen för 
hög, smutsigt filter); tillkoppla aggregatet på nytt

Luftströmmen blir inte varm
vid uppvärmningsdrift

- Otillräckligt flöde av uppvärmningsmedium
- Luft i värmeväxlaren

- Kontrollera flödet av uppvärmningsmedium (upp-
värmningskretsen, pannan) och åtgärda störningen
- Avlufta värmeväxlaren

Fläkten transporterar ingen
eller för lite luft

- Luftströmmen är avbruten resp. hindras, t.ex. på
grund av smutsigt filter eller smutsig värmeväxlare

- Återställ luftpassagen, byt filter, rengör
värmeväxlaren
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